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PV-Altanlagen vor 2000 gebaut.
Auslaufen der Einspeisevergütung nach § 9 EEG
zum 31.12.2020

Was ist nach dem 1.1.2021?
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1. Status der Altanlagen mit Baujahr vor 2000 wird als fiktives

Inbetriebnahmedatum das Jahr (31.12.) 2000 gesetzt (EEG § 9).

Vergütung wird bis 31.12.2020 gezahlt. 50,62 ct/kWh + MwSt.

2. Anspruch auf Netzanbindung und vorrangige Abnahme des

erzeugten Stroms besteht weiter.

Somit ist der Verkauf des erzeugten Stroms an Dritte oder

Eigenverbrauch möglich.

3. Begriff Anlage nach EEG gilt als die Gesamtheit aller

Komponenten, welche für die Stromerzeugung aus Sonnenlicht

notwendig sind. Erneuerung einzelner Komponenten wie Module

oder Wechselrichter begründet nicht eine „Neue“ Anlage.

4. Lösung A) Anlage abmelden und neu anmelden ?.geht das ?
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5. Volleinspeisung Schaltplan der PV-Anlage im Bestand
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6. Lösung B) Anlage weiter betreiben als EEG-Anlage
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a. Umstellung auf Eigenverbrauch.

Keine Netzeinspeisung durch Verwendung der Zähler mit

Rücklaufsperre oder Einstellung am Wechselrichter damit

dieser die Leistung abregelt, damit nichts ins Netz geht.

Eventuell vohanden Überschuss selbst verbrauchen für

Wärmeerzeugung (Power to Heat) oder Batterieladung.

Überschuss-
zähler

4

SOLARERNTE

Bezug

Zähler

Verbraucher

L1,L2,L3

F16 F17 F18

WR 1

DC

Gruppe: A B

HA

Anlage
Eigenverbrauch
Überschuss-
einspeisung

Batterie

Puffer

Power
to
Heat



12.03.2018 PV-Anlagen nach 2020 IB-Kroschl
Auslaufen der Einspeisevergütung www.kroschl.de

nach § 9 EEG solartechnik@kroschl.de

Kroschl J. PV-Anlagen nach 2020.doc 6

b. Umstellung auf Eigenverbrauch.

Rest einspeisen ins Netz. Klärung der Höhe der Vergütung?

Derzeit bieten Netzbetreiber zwischen 0,5 und 2 ct/kWh.

c. Umstellung auf Eigenverbrauch mit Batteriespeicher.

Rest ins Netz

d. Umstellung auf Eigenverbrauch mit Batteriespeicher.

Erweiterung Pufferladung aus Überschuss. Power to Heat.
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7. Cloud als „virtueller“ Speicher.

a. Guthaben ansammeln. Mtl. Kosten? Ohne Batteriespeicher

b. Mit Batteriespeicher. Fixkosten für Batteriespeicher lokal?

Mtl. Kosten für die Cloud?

Bild: e-on

Mehrere Anbieter auf dem Markt.

Marktbeobachtung notwendig. Ständig neue Modelle.

8. Sonst ist Inselbetrieb möglich als Notstromversorgung? Auswahl

Wechselrichter / Batterie.
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9. Sicherheit zuerst. Überprüfung („TÜV“) der eigenen PV-Anlage:

Technische Anlage mit Verpflichtungen auf Sicherheit. Prüfung alle

4 Jahre. Isolation, Abschaltung bei Fehlfunktion, Funktion der

Module. Schäden(Strings).

10. Aspekte Steuerrecht.

Danke für die Aufmerksamkeit.

IB Kroschl Janko Dipl.-Ing.

Gutachter für Solartechnik
Berater Bauzentrum München
Berater für E-Mobilität (HWK)

Levelingstr. 15
81673 München
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